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Dedicado a Xavi, sin cuya ayuda llegar hasta aquí  hubiera sido mucho más 
difícil. 
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RESUMEN 
 
Este proyecto tiene como objetivo la instalación de una planta fotovoltaica 
conectada a red para suministrar energía a una vivienda. Se tendrán en 
cuenta el estudio de los gastos de calefacción, ACS (Agua caliente 
sanitaria) y consumo eléctrico. Comprobaremos hasta donde la vivienda 
es energéticamente independiente. 
 
RESUM 
Aquest projecte té com a objectiu la instal·lació d'una planta fotovoltaica 
connectada a xarxa per subministrar energia a un habitatge. Es tindran en 
compte l'estudi de les despeses de calefacció, ACS (Aigua calenta 
sanitària) i consum elèctric. Comprovarem fins on l'habitatge és 
energèticament independent. 
 
 
ABSTRACT 
This project has the objective the installation of a photovoltaic plant 
connected to network to give energy to a house. We will take in 
consideration energetic  balance of the expenses of heating, ACS (sanitary 
Hot water) and electrical consumption. We will verify up to where the  
house is energetically independently. 
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1.2 OBJETO 
 
El objeto de este proyecto es definir las condiciones  técnicas, 
legales, financieras y medioambientales para una instalación 
fotovoltaica para autoconsumo  en una vivienda unifamiliar en la 
población de Sant Fruitos de Bages, situada en  la Avinguda Sabina 
Brucart de Les Brucardes. 
 
 
 
                      
 
 
         Figura 1. Situación geográfica de la vivienda, con Google maps. 
 
Las características de la instalación que se proyecta son: 
 
Tipo de Instalación Conectada a Red 
Seguimiento Orientación Fija 
Potencia Pico 17,48  KW 
Potencia Nominal 17,16  KW 
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1.3 CONDICIONES  ACTUALES 
 El edificio se encuentra en proyecto pendiente de edificación. Los planos 
de la vivienda han sido cedidos por el arquitecto Josep  Serrano, con tal de 
poder realizar las reformas pertinentes sobre el proyecto del arquitecto. 
 
 1.4 NORMAS Y REFERENCIAS 
Los reglamentos y normativas, tanto a nivel municipal como estatal, son 
los siguientes: 
 CTE       (Código Técnico de Edificación) 
 LOE       (Ley de Ordenación de Edificación) 
 PGO      (Plan General de Ordenación) 
 RITE     (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) 
 POUM  (Plan de Ordenación  Urbanística Municipal) 
 RBTE    (Reglamento Electrónico para Baja Tensión) 
 
1.5 DESCRIPCION GENERAL DE UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA 
El proceso de transformación de energía solar en energía eléctrica se 
produce en un elemento semiconductor que se denomina célula 
fotovoltaica. Cuando la luz del sol incide sobre una célula fotovoltaica, los 
fotones de la luz solar trasmiten su energía a los electrones del 
semiconductor. La tecnología fotovoltaica consigue que parte de estos 
electrones salgan al exterior del material semiconductor generándose así 
una corriente eléctrica capaz de circular por un circuito externo. 
Actualmente existen dos formas de utilización de la energía fotovoltaica: 
 
 Instalaciones en lugares aislados de la red pública, la producción 
eléctrica así obtenida se emplea para autoconsumo de la propia 
instalación; especialmente útil en zonas rurales de países en vías de 
desarrollo que aún no disponen de una red eléctrica densa. 
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1.6 SISTEMAS CONECTADOS A RED 
La planta fotovoltaica conectada a la red eléctrica tiene como objetivo 
principal maximizar anualmente la producción de energía eléctrica que 
será inyectada a la red. 
Además de este objetivo se ha de procurar su integración en el entorno, 
evitar las pérdidas por sombreado, asegurar las condiciones de seguridad 
y calidad de la energía generada, así como la ausencia de efectos 
perturbadores de la red eléctrica. 
Este tipo de centrales fotovoltaicas, además de generar energía eléctrica 
descentralizando la producción de los centros de generación habituales y 
acercando ésta a los puntos de consumo, permiten ajustar los picos de 
demanda de consumo eléctrico que normalmente ocurren 
simultáneamente con los picos de generación, es decir en las horas 
centrales del día. Como efecto secundario se produce una mejora de la 
calidad de la red en redes muy alejadas de los puntos de generación, e 
incluso el control voluntario de generación de energía reactiva. 
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2.VIVIENDA 
La vivienda es de tipo chalet con una superficie construida de 540 m2 y 
distribuida en tres plantas, subterráneo, planta baja y primera planta. Su 
orientación es hacia el Norte por lo que no tendremos problemas con las 
placas fotovoltaicas, consta además de dos terrazas. 
La distribución de las estancias en la vivienda es la siguiente: 
  
 S
U
B
TE
R
R
A
N
EO
 
        ESTANCIA    AREA INSTANCIA 
GARAJE 72,54  M2 
SALA DE BOMBAS 12  M2 
PASILLO 1 24,50 M2 
 
La distribución puede consultarse en el plano nº 1 
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 P
LA
N
TA
  B
A
JA
 
         ESTANCIA     AREA INSTANCIA 
HABITACION  1 11,86  M2 
HABITACION  2 8,55  M2 
HABITACION 3 13,50  M2 
HABITACION 4 13,50  M2 
WC1 3,90  M2 
WC2 6,15  M2 
WC3 10,45  M2 
        PASILLO   1                  6,50  M2 
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 P
LA
N
TA
   
B
A
JA
 
 
PASILLO  2 13,50  M2 
PASILLO 3 24,50  M2 
VESTIBULO 10,74  M2 
COMEDOR, COCINA … 83,95   M2 
DESPENSA 3,65   M2 
 
La distribución puede consultarse en el plano nº 2 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
P
LA
N
TA
   
P
R
IM
ER
A
 
         ESTANCIA       AREA INSTANCIA 
TERRAZA 1 15,10  M2 
TERRAZA 2 18,60  M2 
TERRAZA EXTERIOR 1 77,90  M2 
TERRAZA EXTERIOR 2 44,50  M2 
ESTUDIO 40,40  M2 
SALA 12,60  M2 
DORMITORIO 19,50  M2 
VESTIDOR 8,60  M2 
WC4 6,75  M2 
 
 
La distribución puede consultarse en el plano nº 3 
La parte exterior de la vivienda consta de 4 fachadas que denominaremos: 
 Fachada  Posterior  (plano nº  6) 
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 Fachada  Lateral Izquierda  (plano nº 7) 
 Fachada  Principal   (plano nº  8) 
 Fachada  Lateral Derecha   (plano nº  9) 
 
La vivienda está cerrada exteriormente con paredes  de 30 cm de espesor 
y las divisorias interiores  son de 10 cm. 
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3. CALCULO DE KW POR RADIACION SOLAR 
Con  el Atlas de radiació a Cataluña, calcularemos la radiación solar que 
reciben nuestras placas durante todo el año, la radiación directa,  la difusa 
y la reflejada. Tenemos en la provincia de Barcelona con un ángulo de 
inclinación de las placas de 20⁰. 
 
 
Figura 2 .Atlas Radiació Catalunya 
 
Con los valores de la tabla configuraremos otra con diversas opciones de 
valores de energía, para mejor comprensión de la misma. 
 
Tenemos que tener en cuenta que la potencia final de la instalación solo 
será el 14,11% de la potencia total, ya que este es el rendimiento de la 
placa. 
 
Contaremos como radiación global diaria 8 horas por día, aunque a 
efectos de cálculo serán 24 horas por día, para facilitar operaciones.
                                                                                            RADIACION  SOLAR  POR   MESES 
           MESES MJ/m2. día          m2         MJ/día          KWh/día     KWh/mes           KW        14,11% KW 
        ENERO 9,37     124,64       1167,87          324,41        10056,71          13,51 1,90 
      FEBRERO 12,50     124,64         1558,00          432,77       12116,16          18,03 2,54 
      MARZO 16,62     124,64       2071,52          575,42       17838,02          23,97 3,38 
      ABRIL 20,50     124,64       2555,12          709,75         21292,50          29,57 4,17 
      MAYO 23,05     124,64      2872,95         798,04       24739,24          33,25 4,69 
      JUNIO 24,17     124,64      3012,55         836,82       25104,60          34,86 4,91 
      JULIO 23,75     124.64      2960,20         822,28       25490,68          34,26 4,83 
    AGOSTO 21,82     124,64     2719,64           755,45       23418,95          31,47 4,44 
  SEPTIEMBRE 18,43     124,64     2297,11        638,08      19142,40          26,58 3,75 
   OCTUBRE 14,15     124,64     1763,65         489,90      15186,90          20,41 2,87 
NOVIEMBRE 10,35          124,64      1290,02       358,33     10749,90          14,93 2,10 
 DICIEMBRE   8,38   124,64      1044,48       290,13       8994,03          12,08 1,70 
   MEDIA        16,924 124,64    2109,42     585,94    17844,17       24,41            3,44 
 Figura 3 . Gráfico Radiación Solar 
Podemos observar en la gráfica el gran desfase entre la radiación recibida y la 
radiación aprovechada, la cual es del 14,11%. 
 Según la tabla, el total de la radiación media solar será de 3,44 kw, si lo 
multiplicamos  por 1 hora, tendremos 3,44  Kwh. 
 
                      NUMERO MEDIO ANUAL DE KW DE LA INSTALACION 
   Kwh    Kwh DIA TOTAL  ANUAL Kwh 
   3,44      82,56      30134,4 
 
El total medio de radiación anual de la instalación será de 30134,4  Kwh. 
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4.  INSTALACION FOTOVOLTAICA 
4.1 CARACTERISTICAS  INSTALACION FOTOVOLTAICA 
 
CARACTERISTICAS  DE  LA  INSTALACION VALOR  
POTENCIA PICO 17480 W 
                      POTENCIA  NOMINAL      17165  W 
TIPO DE MODULO ATERSA 
A-230P 
 
TIPO DE INVERSOR 
POWER-ONE 
ABB TRIO-20.0-TL-
OUTD-S2X 
Nº DE MODULOS 77 
Nº DE RAMAS EN PARALELO 4 
Nº DE MODULOS EN SERIE 19 
Nº DE INVERSORES 1 
Nº DE MODULOS POR INVERSOR 76 
VOLTAJE EN CADA RAMA 560,31  V 
VOLTAJE TOTAL  INSTALACION 560,31  V 
INTENSIDAD EN CADA RAMA 7,81     A 
INTENSIDAD TOTAL INSTALACION 31,24   A 
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La instalación consta de 77 paneles, divididos en 4 hileras en paralelo y con 19 
panales cada hilera, solo utilizaremos 76, el restante lo reservaremos para caso 
de avería de algunos de los paneles, para que la hilera correspondiente no se 
quede inutilizada. 
El voltaje máximo de cada panel es de 29,49 voltios, si en cada rama hay 19 
paneles el voltaje total de cada fila será de 560,31 voltios. 
La intensidad que suministra cada panel es de 7,81 A, por cada fila pasarán 7,81 
A, pero con que hay 4 filas la intensidad total de la instalación  será de 31,24 A. 
Los cálculos para la instalación han sido los siguientes: 
            230 W x 76 paneles  =  17480 W  (Potencia Pico) 
            Rendimiento Inversor = 98,2 %  
            Potencia  Nominal = 17480 x 0.982 =  17165,36 W 
           19 paneles(hilera) x 29,49 voltios  = 560.31 voltios hilera 
           7,81 A hilera x 4  hileras  =  31.24 A intensidad total 
 
4.2 CIRCUITO DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA 
 
Hay cuatro cables que pertenecen a las 4 hileras que tiene la instalación, 
estos cables irán a la caja de conexionado, y de la caja de conexionado al 
inversor. 
 
 
 
 
 
Figura 4. Esquema del conexionado de la instalación fotovoltaica.PVS in 
Bloom. Manual Técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación fotovoltaica para autoconsumo en una vivienda unifamiliar 
 
 Página 19 
 
 
4.3 MODULO FOTOVOLTAICO 
 
Es de la marca ATERSA,  A-230P GSE 
 Construido con células de silicio 
 Lleva conexiones de intemperie 
 Sistema de fijación HOOK 
 Rendimiento módulo 14,11 % 
 Potencia máxima 230 w. 
 
 
 
 
Figura 5.  ATERSA, módulo A-230P GSE y características. 
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4.4 CONEXIONADO MODULOS A CAJA INSTALACION    
 
 
 
 
Figura 6. Caja de conexión de las hileras de la instalación fotovoltaica. 
Telergon 
 
El conexionado de las hileras se hará con un cuadro de la marca telergón, 
que ofrece un buen soporte para el conexionado y agrupamiento de las 
mismas, posee también un interruptor DC para el des conexionado del 
inversor sin riesgo de choque eléctrico, ya que viene con protección de 
sobretensiones. 
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4.5 INVERSOR 
 
 
Figura 7. Inversor y características eléctricas. Power-One 
 Es un inversor trifásico, que se adecua al voltaje  de nuestra instalación 
(560,31 V) ,(A) y potencia  (17,48 KW). 
 
4.6 INTERRUPTORES 
 
Figura 10. Interruptor ABB, SK020 
 
 
De ABB, tiene puesta a 
tierra,  440 Voltios y 10 , 
16,20,25 y 30 Amperios, 
irán colocados en las 
diferentes líneas de 
distribución. 
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4.7 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
De ABB,  F 200 AC, se combina con un interruptor magneto térmico. Se 
colocará entre el inversor y la toma de red. 
 
 
Figura 11. Interruptor diferencial ABB 
 
4.8 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 
 
 
Figura 12.Interruptor magneto térmico ABB 
 
 
 
Entre el inversor y el cuadro de 
protecciones, y la red con el 
mismo cuadro,  modelo S204-B 
40 de ABB, soporta 40 A y 400 V. 
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4.9  PUESTA A TIERRA 
 
Se hará mediante una jabalina cobreada. 
 
 
 
 
  Figura 13. Jabalina puesta a tierra. www.ingesco.com 
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5. INSTALACION ELECTRICA 
Los conductores empleados en la instalación eléctrica han de cumplir con 
el RBT (Reglamento Baja Tensión), respecto  sección, longitud y 
aislamiento. 
 
5.1CALCULO DIFERENTES FASES CABLEADO DE LA INSTALACION 
 
Hay que tener en cuenta las siguientes características: 
 
 La intensidad de los conductores tiene que ser  1.25*Isc según la 
ITC-BT-40. 
 Los conductores irán en canales con un grado de protección al agua  
IPx4. 
 El conductor será de tensión asignada no inferior a 0.6/1Kv con un 
recubrimiento que garantice las adversidades de la intemperie. 
 Según la ITC-30, la temperatura de trabajo del conductor será de 
50⁰ C como referencia a la norma UNE 20.460 -5-523. 
 La caída de tensión máxima será de 1.5 %. 
 
Nuestros conductores serán de cobre. 
En la tabla 52 B-1 estableceremos según la intensidad y colocación la 
sección y protección de los cables 
 
5.2 CONEXIONADO PLACAS FOTOVOLTAICAS A CAJA DE CONEXION 
 
El tramo de c.c. que discurre desde los paneles hasta la caja de conexión, 
recogerán 4 hileras de 19 paneles cada una. En cada hilera habrá la misma 
intensidad,  que será de 7,81 A. 
 
La máxima corriente que puede pasar por los conductores que van  de las 
placas al cuadro general,  aplicando la norma del ITC-BT-40 
 
                         8.36 x 1.25 = 10,45 A 
 
Calcularemos la sección de los cables para esta intensidad. 
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 Escogeremos un cable de sección de 4 mm2, ya que es el diámetro de los 
cables de las placas fotovoltaicas, pero la caída de tensión en al cable no 
puede ser más de 1.5 % de la misma, por lo tanto haremos el cálculo para 
comprobar que la sección es la correcta. 
 
 
Para 560 voltios el 1,5 % =  8.4 voltios, es decir la caída de tensión debe 
ser menor que 8.4 voltios. 
 
Con  la máxima intensidad que hemos calculado antes 8,3663 A, 
 
          
               U = (2 x L x I) /(X x S) 
 
U = Caída de voltaje (V) 
L =  Longitud cable (m) 
I  = Intensidad (A) 
X = Conductividad  (m/( ῼ x mm2)) 
S = Sección línea (mm2) 
 
          U = (2 x 18 x 8,3663) / (58 x 4) = 1.3 Voltios 
Comprobamos que la sección del cable es la correcta,  puesto que la caída 
de voltaje es menor que 8.4 voltios. 
Si vamos a la tabla A-52-1 BIS y escogemos el tipo E, cable multiconductor 
al aire libre, deben ir protegidos con PVC3 (poli cloruro de vinilo) que 
aguanta unos 70⁰C y una intensidad de 30 A. 
 
5.3 CONEXIONADO CAJA DE CONEXIÓN AL INVERSOR 
La sección del cable que va de la caja de conexión de hileras al inversor, 
por la que pasaran  7,81  x  4 =  31,24 A será de 6 mm2 y longitud de 100 
cm. 
 Buscando en la tabla este cable será interior, escogeremos B1 y también 
debe ir protegido con PVC3. 
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5.4 CONEXIONADO INVERSOR CUADRO PROTECCION CORRIENTE 
ALTERNA 
El tramo que va del inversor al cuadro de protecciones de corriente 
alterna, exactamente igual. 
5.5 CONEXIONADO CUADRO CORRIENTE ALTERNA CONEXIÓN LINEA 
Nos quedaría el tramo del inversor a conexión de línea general,  que 
calculamos de unos 3 metros, este ira enterrado a una profundidad de 60 
cm y su sección será de 10 mm2. 
Según la norma  ITC-BT-07 irá protegido con PVC y podrá soportar 85 A. 
 
5.6 DIAMETRO CABLES INSTALACION 
 
                             CUADRO          SECCION          CABLES 
TIPO DE CORRIENTE   
CC Placas fotovoltaicas a 
cuadro de conexiones 
de cc. 
4  mm2 
CC Cuadro de conexión cc 
a Inversor  
6 mm2 
CA Inversor a Cuadro de 
protecciones de ca. 
6  mm2 
CA Cuadro de 
protecciones de ca a 
contador compañía. 
10  mm2 
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Figura 14. Tabla 52-B1 
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5.7  FUSIBLES 
 
En cada hilera de módulos colocaremos dos fusibles uno en la polaridad 
positiva y otro en la negativa. Si partimos de la base que utilizamos 
fusibles específicos para este tipo de instalaciones, los dos parámetros 
básicos a tener en cuenta para  una correcta selección serán la tensión y la 
corriente asignada. 
Para determinar la tensión debemos considerar los siguientes datos: 
 
 Tensión en circuito abierto de los módulos (Voc) 
 Número de módulos conectados en serie (M) 
 Factor de seguridad (al menos el 10 %) 
 
Así  la tensión mínima asignada a los fusibles en CC será: 
 
 
 
Vcc =  36.58 V x 19 x 1.10 = 737.88 V 
La tensión de circuito abierto  de los módulos Voc,  es la tensión máxima 
que un módulo fotovoltaico puede dar cuando funciona en vacio (sin 
ninguna carga conectada) en unas condiciones de ensayo determinadas y 
es un dato indicado por el fabricante de los módulos fotovoltaicos.  Para 
escoger la corriente asignada al fusible, los puntos a contemplar serán los 
siguientes: 
 
 Intensidad de cortocircuito de los módulos (Isc) 
 Factor de corrección por variación de la corriente 
 Factor de corrección de la temperatura ambiente 
 
La intensidad de cortocircuito de los módulos  (Isc) es la corriente máxima 
que un módulo fotovoltaico puede dar en unas condiciones de ensayo 
determinadas y es un dato indicado por el fabricante de los módulos 
fotovoltaicos. Dadas las condiciones de este tipo de instalaciones 
debemos aplicar un factor de corrección por variación de la corriente 
(recomendado 0.85). 
La temperatura ambiente en el interior de las cajas puede alcanzar 
fácilmente valores de 400 o 450 y esto afecta al funcionamiento del 
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cartucho fusible, Sí tomamos como referencia el valor de 450 se debe 
aplicar un factor de corrección de 0.90. 
Con las consideraciones anteriores la corriente asignada al fusible será: 
 
 
 
                             In = 8,36/(0.85 x 0.90) = 10.93 A 
 
 
 
 
Para los fusibles de salida de cada hilera: 
 
 
 
 
V = 764,52 V                    I =  10.93 A 
 
 
 
 
 
 
          Figura 15.  Fusibles. 
 
 
 
 
 
 
Nuestros fusibles serán  PV de 
10  Amperios  y de 700 Voltios  
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5.8 SEPARACION ENTRE PLACAS 
 
La distancia mínima entre placas la hallaremos según el gráfico y las 
ecuaciones siguientes: 
 
Figura 16. Separación entre placas 
 
B x cos S = 1.65 x cos (200) = 1.550 m 
B x sen S/tag ф = 1.65 x (0.342020/0.57735) = 0.977 m 
Distancia mínima = 1.550 m + 0.977 m = 2.5274 m 
La distancia mínima en este caso será de 2.53 metros. 
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5.9 SISTEMA DE FIJACION PARA LOS PANELES SOLARES 
 
El módulo ya viene preparado para fijarse a las guías con el sistema HOOK.  
Estos tienen unos canales laterales  para la inserción de unos perfiles,  que 
facilitan la instalación en dichas guías. 
Se colocarán cuatro perfiles en cada módulo. 
El montaje puede realizarse sobre estructuras estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 17 y 18. Detalle colocación módulos. Auto Solar. 
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6. CALEFACCION CON BOMBA DE CALOR 
La calefacción de la vivienda estará formada por una bomba de calor, 
colocada en la parte exterior de la vivienda y los diferentes 
intercambiadores de calor en las diferentes estancias de la misma. 
Buscaremos en el Atlas Climatic de Catalunya, las temperaturas medias 
de la población y siguiendo las normas del RITE  (Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios) calcularemos la cantidad de calorías 
para  la vivienda. 
 
6.1 TEMPERATURAS  MEDIAS MENSUALES 
Las Temperaturas medias mensuales en la población de Sant Fruitos de 
Bages son las siguientes: 
 
 
 
Figura 19. Gráfico de temperaturas medias mensuales 
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        MES   TEMPERATURA        MES TEMPERATURA 
ENERO 5,0⁰  C JULIO 26,0⁰  C 
FEBRERO 7,5⁰  C AGOSTO 26,0⁰  C 
MARZO 11,0⁰  C SEPTIEMBRE 21,0⁰  C 
ABRIL 12,5⁰  C OCTUBRE 15,0⁰  C 
MAYO 17,5⁰  C NOVIEMBRE 7,5⁰  C 
 
Figura 20. Atlas Climatic de Catalunya 
Según el RITE cumpliremos las normas relativas a la temperatura y confort 
en interiores según la norma UNE-EN ISO 7730, en nuestro caso la 
temperatura en el interior será de 21⁰ C, en invierno. 
 
 
 
Figura 21. Confort Térmico .RITE. 
 
6.2 CALCULO CALORIAS VIVIENDA 
                                       CALCULO  KW  NECESARIOS  PARA  PERDIDAS CALORIFICAS  VIVIENDA ,  COP Bomba = 4,28 
Meses      Superficie       Kcal /⁰Cm2h    Superficie  m2 T. Exterior T. Interior     ΔT                           Kcal/h      Kw     Kwh   Kwh  / 4,28 Total  Kwh 
   
  E
n
e
ro
 Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
5 
5 
10 
5 
21 
21 
21 
21 
17 
17 
11 
17 
4450,80 
614,72 
372,30 
1558,05 
5,16787 
0,71376 
0,43228 
1,80907 
5,16787 
0,71376 
0,43228 
1,80907 
1,20745 
0,16677 
0,10100 
0,42268 
 
1,89790 
  F
eb
re
ro
 Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
7,5 
7,5 
10 
7,5 
21 
21 
21 
21 
13,5 
13,5 
11 
13,5 
3534,46 
488,16 
372,30 
1008,15 
4,10390 
0,56681 
0,43228 
1,17057 
4,10390 
0,56681 
0,43228 
1,17057 
0,95886 
0,13243 
0,10100 
0,27350 
 
1,46579 
 
   
 M
ar
zo
 Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
11 
11 
11 
11 
21 
21 
21 
21 
10 
10 
10 
10 
2618,12 
361,60 
338,46 
916,50 
3,03993 
0,41986 
0,39299 
1,06416 
3,03993 
0,41986 
0,39299 
1,06416 
0,71026 
0.09810 
0,09182 
0,24864 
 
1,14882 
   
 A
b
ri
l  
   Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
21 
21 
21 
21 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
2225,40 
307,36 
287,69 
779,02 
2,58394 
0,43003 
0,33404 
0,90453 
2,58394 
0,43003 
0,33404 
0,90453 
0,60372 
0,10047 
0,07805 
0,21134 
 
0,99358 
   
 M
ay
o
  Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
21 
21 
21 
21 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
913,34 
126,56 
118,46 
320,77 
1,06026 
0,14695 
0,13755 
0,37245 
1,06026 
0,14695 
0,13755 
0,37245 
0,24772 
0,03433 
0,03214 
0,08702 
 
0,40121 
   
 J
u
n
io
 
Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
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                                       CALCULO  KW  NECESARIOS  PARA  PERDIDAS CALORIFICAS  VIVIENDA ,  COP Bomba = 4,28 
Meses      Superficie       Kcal/ ⁰Cm2h    Superficie  m2 T. Exterior T. Interior     ΔT                           Kcal/h      Kw     Kwh   Kwh  / 4,28 Total  Kwh 
   
  J
u
lio
 
Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
26 
26 
26 
26 
21 
21 
21 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
  A
go
st
o
 
Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
26 
26 
26 
26 
21 
21 
21 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
 
Se
p
tm
b
re
 Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
 O
ct
u
b
re
   
  
Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
15 
15 
15 
15 
21 
21 
21 
21 
6 
6 
6 
6 
1570,87 
216,96 
230,07 
549,90 
1,82395 
0,25191 
0,26717 
0,63850 
1,82395 
0,25191 
0,26717 
0,63850 
0,42616 
0,05886 
0,06242 
0,14918 
 
0,69662 
N
o
vm
b
re
 Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
7,5 
7,5 
10 
7,5 
21 
21 
21 
21 
13,5 
13,5 
11 
13,5 
3534,46 
488,16 
372,30 
1008,15 
4,10390 
0,56681 
0,43228 
1,17057 
4,10390 
0,56681 
0,43228 
1,17057 
0,95886 
0,13243 
0,10100 
0,27350 
 
1,46579 
 
  D
ic
m
b
re
 Paredes 
Cubierta 
Pavimento 
Ventanas y Puertas 
0,4 
0,4 
0,15 
1 
654,53 
90,40 
225,64 
91,65 
5 
5 
10 
5 
21 
21 
21 
21 
17 
17 
11 
17 
4450,80 
614,72 
372,30 
1558,05 
5,16787 
0,71376 
0,43228 
1,80907 
5,16787 
0,71376 
0,43228 
1,80907 
1,20745 
0,16677 
0,10100 
0,42268 
 
1,89790 
Figura 22 .Tabla cálculo Kwh necesarios para calentamiento vivienda
Para calcular las pérdidas de calorías para la vivienda se ha seguido la 
siguiente fórmula: 
Qpérdidas(Kcal/h )= Superficie(m2). Constante transmitancia térmica(k). ΔT   
En la tabla las pérdidas están expresadas en diferentes unidades, para 
mejor comprensión y utilidad. 
6.3 BOMBA DE CALOR 
La bomba de calor será una Youtaki 3.1 de la marca HITACHI, con un 
coeficiente de rendimiento de 4,28, es decir  nos devolverá  4,28 Kw  de 
potencia para calefacción por cada Kw de energía consumida. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  23 .Características técnicas Bomba de calor. Hitachi 
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La  bomba ira colocada en el exterior de la vivienda, para que el 
compresor pueda extraer calor del exterior y por el ruido de 48 dB, que es 
un ruido bajo,  parecido a la de una nevera cuando está en buen estado. 
6.4 CONSUMO BOMBA DE CALOR 
Según la figura  45 calcularemos la energía que consume, nuestra 
calefacción  por mes, y al cabo del año. 
Meses    Consumo Kwh  Consumo Kwh/día    Consumo  Kwh/mes 
   Enero 1,89790 45,5496 1412,0376 
  Febrero 1,46579 35,1786 985,01088 
   Marzo 1,14882 25,57168 854,722208 
    Abril 0,99358 23,84592 715,3776 
    Mayo 0,40121 9,62904 298,50024 
    Junio 0 0 0 
    Julio 0 0 0 
   Agosto 0 0 0 
Septiembre 0 0 0 
  Octubre 0,69662 16,71888 518,28528 
Noviembre 1,46579 35,17896 1055,3688 
Diciembre 1,89790 45,5496 1412,0376 
           TOTAL   ANUAL  7251,3402 Kwh 
 
Figura  24 .Tabla consumo bomba calor. 
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Hemos calculado el consumo diario de la bomba de calor de 24 horas por 
día, aunque la bomba de calor no estará consumiendo las 24 horas , 
también tendrá intervalos, estos supondremos serán los necesarios para 
mantener la temperatura adecuada. 
 
6.5 COMPARACION  KWH/MES PRODUCIDOS Y  CONSUMIDOS POR 
CALEFACCION 
 
 MESES    CONSUMO KWH/mes      PRODUCCION  KWH/mes 
   Enero 1412,0376 1413,6 
  Febrero 985,01088 1706,88 
   Marzo 854,722208 2514,72 
    Abril 715,3776 3002,4 
   Mayo 298,50024 3489,36 
   Junio 0 3535,2 
    Julio 0 3593,52 
   Agosto 0 3303,36 
Septiembre 0 2700 
  Octubre 518,28528 2135,28 
Noviembre 1055,3688 1512 
Diciembre 1412,0376 1264,8 
 
Figura  25 .Tabla kwh/mes producidos y consumidos por calefacción 
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Comprobamos que en el mes de diciembre no tenemos suficiente energía 
para cubrir las necesidades de la calefacción, por lo que en ese mes 
tendremos que coger energía de la red para suplir la carencia de la misma.  
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7. AGUA CALIENTE SANITARIA  (ACS) 
Cubriremos las necesidades de Agua Caliente Sanitaria en la vivienda con 
la misma bomba de calor que utilizaremos para la calefacción. 
Calcularemos una temperatura de salida de 28⁰ C. 
En primer lugar haremos una valoración de los litros diarios que nos harán 
falta.  En nuestra vivienda suponemos que viven 4 personas y tenemos 
que cubrir las necesidades de las mismas. 
 
Figura 26 .Tabla necesidades Agua por persona. Documento básico HE 
 
Según la tabla, las necesidades de agua por persona serán de 30 litros, por 
lo tanto si son 4, tendremos unas necesidades, al menos, de 120 litros. 
Tenemos que tener en cuenta la temperatura del agua en la red, para 
saber las necesidades de energía que harán falta para pasar de una 
temperatura a otra, por ejemplo de 12⁰C a 28⁰C, la temperatura de red la 
extraeremos de la Tabla de Temperatura de red. 
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Figura  27.Tabla de Temperatura del agua de red. 
 
 
 
Figura  28. Tabla temperatura red 
 
7.1 NECESIDADES ENERGIA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
 Para calcular el número de calorías que necesitaremos, utilizaremos la 
siguiente fórmula: 
                                 Siendo: 
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
TABLA TEMPERATURA AGUA RED
Tempertaura
Instalación fotovoltaica para autoconsumo en una vivienda unifamiliar 
 
 Página 43 
 
 
                      m = masa del agua en gramos 
                 Tf = Temperatura final en ⁰C 
                 Ti = Temperatura inicial en  ⁰C 
                 ce = calor especifico agua ( 1,00  cal/g.⁰C) 
 
 
         TABLA NECESIDADES DE ENERGIA POR AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
      MESES       Kcal      Kwh Kwh/4.28 Kwh/día   Kwh/mes         
    ENERO 2400 2,78 0,6495 15,588 483,228 
   FEBRERO 2280 2,647 0,618 14,832 415,296 
   MARZO 2040 2,37 0,5537 13,2888 411,9528 
   ABRIL 1800 2,09 0,4883 11,7192 351,576 
   MAYO 1680 1,95 0,4556 10,9344 338,9664 
   JUNIO 1560 1,81 0,4228 10,1472 304,416 
    JULIO 1440 1,672 0,3906 9,3744 290,6064 
  AGOSTO 1560 1,81 0,4228 10,1472 314,5632 
 SEPTIEMBRE 1680 1,95 0,4556 10,9344 328,032 
   OCTUBRE 1800 2,09 0,4883 11,7192 363,2952 
  NOVIEMBRE 2040 2,368 0,5532 13,2768 398,304 
  DICIEMBRE 2400 2,78 0,6495 15,558 483,228 
    TOTAL  ANUAL              4483,464 
Figura  29.Tabla de Energía consumida por ACS 
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El  total de gasto del agua sanitaria con salida de 28⁰C, será de 4483,464 
Kwh por año, hemos escogido esta temperatura y no la de 45⁰C  porque ya 
es una temperatura media alta y a mayor temperatura el agua ya quema. 
Los cálculos de gasto de energía los hemos calculado como en tablas 
anteriores, suponemos que la bomba de calor gasta unos kwh, pero no 
continuamente, tiene sus paradas correspondientes. 
 
7.2 TOTAL NECESIDADES ENERGETICAS VIVIENDA (calefacción+ACS) 
 
Finalmente calcularemos el total de energía necesaria para la vivienda, es 
decir el total de Kwh por mes y año. 
 
       TOTAL NECESIDADES ENERGETICAS VIVIENDA (Calefacción + ACS) 
  MESES Kwh/mes Calefacción  Kwh/mes ACS  Total  Kwh/mes 
ENERO          1412,0376      483,228     1895,2656 
FEBRERO           985,01088      415,296     1400,30688 
MARZO 854,722208 411,9528 1266,675 
ABRIL 715,3776 351,576 1066,9536 
MAYO 298,50024 338,9664 637,46664 
JUNIO 0,00 304,416 304,416 
JULIO 0,00 290,6064 290,6064 
AGOSTO 0,00 314,5632 314,5632 
SEPTIEMBRE 0,00 328,032 328,032 
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OCTUBRE 518,28528 363,2952 881,58048 
NOVIEMBRE 1055,3698 398,304 1453,6738 
DICIEMBRE 1412,0376 483,228 1895,2656 
       TOTAL                 11734,8052 
 
Figura  30.Tabla necesidades energéticas (calefacción+acs) de la vivienda. 
En esta tabla tenemos las necesidades de energía de calefacción y agua 
caliente sanitaria, comprobaremos en el apartado siguiente, que la 
producción de energía es muy superior todavía a las necesidades de gasto 
de energía.  
 
7.3 COMPARACION ENTRE ENERGIA PRODUCIDA Y CONSUMIDA 
Podemos comparar  las necesidades totales de calefacción+acs y el  total 
de energía producido por mes y año. 
 
           COMPARACION ENTRE ENERGIA PRODUCIDA Y CONSUMIDA 
MESES          ENERGIA  
     PRODUCIDA 
      KWH/MES 
       ENERGIA 
    CONSUMIDA 
       KWH/MES 
   DIFERENCIA 
      KWH/MES 
 
ENERO 1413,60 1895,2656 481,6656 
FEBRERO 1706,88 1400,30688 306,57312 
MARZO 2514,72 1266,675 1248,045 
ABRIL 3002,4 1066,9536 1935,4464 
MAYO 3489,36 637,46664 2851,89336 
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JUNIO 3535,2 304,416 3230,784 
JULIO 3593,52 290,6064 3302,9136 
AGOSTO 3303,36 314,5632 2988,7968 
SEPTIEMBRE 2700 328,032 2371,968 
OCTUBRE 2135,28 881,58048 1253,69952 
NOVIEMBRE 1512 1453,6738 58,3262 
DICIEMBRE 1264,8 1895,2656 630,4656 
TOTALES       30171,12 11734,8052 18436,3148 
Figura  31 .Tabla Energía producida y consumida. 
*Sí el total da un valor diferente es simplemente cuestión de decimales. 
 
Comprobamos   tenemos dos meses deficitarios, Enero y Diciembre en los 
que no podemos cubrir nuestras necesidades, sin embargo el resto del 
año arroja un saldo positivo a nuestro favor. 
 
                    
Figura 32 . Tabla de producción y consumo energía (calefacción+acs) 
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7.4 CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Comprobamos en las tablas anteriores que la diferencia de energía a 
favor, a pesar del gasto en calefacción y ACS, es muy superior. Tenemos 
un exceso de energía de unos 18436,31 kwh/ año,  por lo que podemos 
hacer el cálculo de la energía necesaria para la iluminación de las diversas 
estancias de la vivienda  y comprobar si la vivienda puede ser 
autosuficiente. 
Calcularemos energía consumida por iluminación y también por 
electrodomésticos. 
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8 .OTRAS  NECESIDADES  DE  ENERGIA  PARA LA VIVIENDA 
 
Calcularemos las demás necesidades de la vivienda, entre ellas la de la 
iluminación  y el gasto de los diversos electrodomésticos que pueden 
haber y de los que pueden hacer uso los usuarios de la misma. 
 
Calcularemos en primer lugar la iluminación, esto lo haremos de una 
forma general en las diversas estancias de la vivienda. Estableceremos una 
tabla con las estancias y la potencia de luz necesaria para las mismas, lo 
calcularemos por día y por año. 
 
El cálculo de la iluminación lo haremos para bombilla tipo led, ya que esta 
tecnología además de dar más lúmenes (flujo luminoso), disminuye el 
consumo energético al dar menos calor, y su vida útil es muy superior a la 
de la lámpara halógena. 
 
Según la siguiente tabla podemos encontrar la equivalencia entre las 
bombillas incandescentes tradicionales y las de tipo led. En la tabla 
podemos percatarnos por la potencia, las que corresponden al tipo 
incandescente y el gasto de potencia mucho más reducido para las 
lámparas de tipo led. 
 
 
 
 
 
Figura   33. Fuente Lediagroup.com 
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En segundo lugar haremos otra tabla con una lista de electrodomésticos 
que pueden haber de forma general en cada hogar, y  el tiempo y 
frecuencia de uso que puede hacerse de los mismos. Calcularemos el 
gasto por día y año. 
 
Con estos apartados tendremos cubiertas casi todas las necesidades de la 
vivienda, solo nos faltaría la climatización en el verano, pero a partir de 
aquí podremos comprobar hasta dónde podemos cubrir las necesidades 
de energía  y si podemos conseguir ser plenamente autónomos. 
 
El hecho de que en algunos meses hubiera menos energía no debe 
preocuparnos, ya que al estar conectados a red, los meses que sobre 
energía podemos venderla a la compañía y los meses que falten 
comprarla, de esta forma equilibramos el consumo.  
 
 
 8.1 NECESIDADES DE ILUMINACION PARA LA VIVIENDA 
 
 
Para definir nuestras necesidades haremos una tabla con las diversas 
estancias de la vivienda y sus necesidades lumínicas, en la misma hay una 
comparación entre iluminación tipo led-bombilla incandescente, podemos 
comprobar para unos mismos lúmenes, la diferencia de potencia y de 
gasto en utilizar un tipo de iluminación u otro.  
 
 
 
                                                                           NECESIDADES ILUMINACION PARA LA VIVIENDA 
  ZONA DE LA CASA  ILUMINACION      
        Nº  
BOMBILLAS                                                                
POTENCIA (W) 
   BOMBILLA  
  TIPO LED
 POTENCIA (W)  
 INSTALADA 
  TIPO LED
HORAS 
CONSUMO 
TIPO LED 
   KWH 
TIPO LED 
   KWH/DIA 
  TIPO LED 
     KWH/AÑO 
      TIPO LED 
SU
B
TE
R
R
A
N
EO
 GARAJE 3             9           27 2 0,027 0,054 19,71 
SALA BOMBAS 1 
 
            5             5 0,10 0,005 0,0008 0,292 
  PASILLO 2 
 
            5           10 0,15 0,010 0,0025 0,9125 
   
   
   
   
   
   
   
   
P
LA
N
TA
   
   
B
A
JA
 
HABITACION 1 1            9             9 2 0,009 0,018 6,57 
HABITACION 2 1 
 
           5             5 1 0,005 0,005 1,825 
HABITACION 3 1 
 
           9             9 2 0,009 0,018 6,57 
HABITACION 4 1 
 
           9             9 2 0,009 0,018 6,57 
      WC1 1            5             5 1 0,005 0,005 1,825 
      WC2 1 
 
            5             5 1 0,005 0,005 1,825 
      WC3 1 
 
            9             9 1 0,009 0,009 3,285 
  PASILLO 1 1 
 
            5             5 1 0,005 0,005 1,825 
Instalación fotovoltaica para autoconsumo en una vivienda unifamiliar 
 
 Página 51 
 
 
 PASILLO 2 2 
 
5 10 1 0,010 0,010 3,65 
VESTIBULO 1 
 
9 9 1 0,009 0,009 3,285 
COMEDOR 4 
 
9 36 3 0,036 0,108 39,42 
COCINA 2 
 
5 10 4 0,010 0,040 14,6 
DESPENSA 1 5 5 1 0,005 0,005 1,825 
   
   
   
   
   
   
   
   
  P
LA
N
TA
   
   
  P
R
IM
ER
A
 
TERRAZA  1 1 
 
     9      9 0,15 0,009 0,0022 0,803 
TERRAZA  2 1 
 
     9      9 0,15 0,009 0,0022 0,803 
TERRAZA 
EXTERIOR  1 
3 
 
    9     27 0,15 0,027 0,00675 2,463 
TERRAZA 
EXTERIOR  2 
2      9    18 0,15 0,018 0,0045 1,642 
ESTUDIO 3 
 
     9     27 3 0,027 0,081 29,56 
SALA 2 
 
     9     18 3 0,018 0,054 19,71 
DORMITORIO 2 
 
     9     18 2 0,018 0,036 13,14 
VESTIDOR 1 
 
     5       5 1 0,005 0,005 1,825 
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     WC4          1     
 
  9    9      1   0,009    0,009      3,285 
   TOTAL                187,22 KWH/AÑO 
 
 
 
 
 
 
8.2 NECESIDADES ENERGIA ELECTRODOMESTICOS 
 
Calcularemos las necesidades de energía de los electrodomésticos más 
comunes, algunos de ellos consumirán de forma continua como puede ser 
frigorífico, congelador, etc. y otros lo harán de forma no continua, 
lavadora, microondas, etc. 
 
Lo reflejaremos en la siguiente tabla: 
 
                                NECESIDADES ENERGIA ELECTRODOMESTICOS 
ELECTRODOMESTICO Nº GASTO POR 
CICLO (W) 
CICLOS DIA CICLOS 
SEMANA 
KWH/DIA KWH/AÑO 
FRIGORIFICO 1     -------- CONTINUO   ----- 0,720 262,8 
CONGELADOR  1    --------- CONTINUO  ------ 0,430 165,95 
TELEFONO 1   --------- CONTINUO  ------   
TELEVISOR  LED  32’’ 1   --------- CONTINUO ------- 0,170 62,05 
TELEVISOR LED   46’’ 1  --------- CONTINUO  ------   0,540 197,1 
CONSOLA 
VIDEOJUEGOS 
1   -------- CONTINUO  ------ 0,073 26,645 
         DVD 1   ---------- CONTINUO   -------      0,00495          1,8 
LAVAVAJILLAS 1        800         1        7      0,800         292 
EQUIPO DE MUSICA 1   -------- CONTINUO      ------ 0,120 43,8 
LAVADORA  1       1020 1       7 1,020 372,3 
HORNO ELECTRICO 1 790   --------- 2 0,2257 82,38 
MICROONDAS 1 700  ---------- 4 0,400 145,6 
CAFETERA 1 1260 1 7 1,26 459,59 
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CAMPANA 
EXTRACTORA 
2 110 2 14 0,220 80,30 
PLANCHA   1 2400 --------- 1 2,4 876 
BATIDORA 1 600 -------- 2 1,2 62,4 
      PC 1 20 3 21 0,06 21,9 
IMPRESORA 1 20 --------- 2 0,00571 2,085 
CALEFACTOR 
ELECTRICO 
1 1500 --------- ------ -------- ------- 
SECADOR 1 1800 ---------- ------- ---------- -------- 
ASPIRADOR 1 1600 -------- ------- ---------- -------- 
VARIOS --- -------------- --------- --------- 2,739 1000 
TOTAL KWH/AÑO      4154,7 
 
Figura 34. Necesidades Energía Electrodomésticos 
 
En la tabla anterior tenemos electrodomésticos de consumo continuo, por 
lo que calculamos directamente el gasto al cabo del año, hay otros que se 
utilizan algunas veces por semana, no diario, y otros que se utilizan menos 
veces, estos los incluimos en el apartado VARIOS con un gasto energético 
presumible. Los datos los hemos obtenido de la web del IDAE. 
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8.3 TOTAL GASTOS ENERGETICOS ILUMINACION Y ELECTRODOMESTICOS 
Los reflejaremos en la siguiente tabla: 
 
GASTOS ENERGETICOS ILUMINACION Y ELECTRODOMESTICOS 
ILUMINACION                187,22       KWH/AÑO 
ELECTRODOMESTICOS               4154,70      KWH/AÑO 
             TOTAL               4341,92       KWH/AÑO 
Figura 35.Tabla Gastos energéticos Iluminación y Electrodomésticos. 
 
Haremos la regularización de los datos obtenidos con los que teníamos 
anteriormente,  para situarnos exactamente con el gasto de energía actual 
y saber la diferencia con la obtenida de la planta. 
 
8.4 DIFERENCIAS ENTRE ENERGIA OBTENIDA Y CONSUMIDA 
 
                 DIFERENCIAS DE ENERGIA   (OBTENIDA-CONSUMIDA) 
  ENERGIA OBTENIDA               30171,12      KWH/AÑO 
  CONSUMO  (CALEFACCION+ACS)                11734,80     KWH/AÑO 
  CONSUMO ILUMINACION                  187,22         KWH/AÑO 
  CONSUMO ELECTRODOMESTICOS                  4154,70       KWH/AÑO 
                              TOTAL                                       14094,40      KWH/AÑO    
  Tabla 36. Diferencias de Energía(Obtenida-Consumida) 
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Descontando los gastos energéticos aún nos queda un exceso de energía 
de  14094,40 Kw, con lo que podríamos asegurar que la vivienda es 
sostenible energéticamente y podríamos vender el exceso de energía, 
obteniendo con ello un rendimiento económico. Pero existe un problema, 
el Atlas de Radiació a Catalunya  nos da la radiación solar global diaria, es 
decir,  8 horas por día de radiación, por lo que en las 16 horas restantes no 
tenemos radiación y por lo tanto no producimos energía. 
Nuestra instalación está conectada a la red, por lo tanto no guardamos la 
energía sino que tendremos que vender a la compañía cuando tengamos 
un exceso de la misma, pero al mismo tiempo cuando no haya radiación 
solar tendremos que comprar la misma energía que hemos vendido, la 
diferencia está en que al vender será un precio y al comprar seguramente 
otro distinto. En países europeos existe lo que se llama el balance neto. 
Por lo expuesto anteriormente, energéticamente podríamos decir que 
somos autosuficientes, pero económicamente no lo podemos asegurar, 
tendríamos que hacer un estudio. 
Otras incidencias sobre la economía del proyecto, que aquí no se 
consideran, serian las nuevas leyes sobre la energía fotovoltaica, 
supresión de ayudas, peaje de respaldo, subida impuesto tasas fijas, etc. 
Actualmente la nueva legislación sobre instalaciones fotovoltaicas lo que 
ha supuesto ha sido un freno a la instalación de las mismas, más años para 
rentabilizar el proyecto y en algunos casos supone producir energía más 
cara que la que se compra a la red. 
En los cálculos de este proyecto la energía solar recibida y transformada se 
ha dividido en 24 horas por día, pero simplemente a efectos de facilidad 
de cálculo.
9. PRESUPUESTO 
     CODIGO    CANTIDAD                        PRODUCTO        PRECI0 €    TOTAL €    TOTAL+IVA €                  
       PLCA230-P 77 MODULO FOTOVOLTAICO ATERSA A-230P GSE 350 26950 32609,5 
      CFV5M 1 CAJA CONEXIONADO TELERGON 550 550 665,5 
      INV32X 1 INVERSOR POWER-ONE 
ABB-TRIO-20.0-TL-ONTD-S2X 
3500 
 
3500 
 
4235 
 
      INTABBSX020 5 INTERRUPTOR ABB SX020 20 80 96,8 
   INTABBF200AC 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL ABB F 200 AC 30 30 36,3 
   INTABBS204-B40 2 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO ABB S204-B40 30 60 72,6 
       JAB101 1 JABALINA PUESTA A TIERRA 2520027 100 100 121 
  FUSPV-10.700 4 FUSIBLES 10 A 700 V 0,50 2 2,42 
      CAB1604 80 M CABLE SECCION 4 MM2 5 400 484 
      CAB1606 3  M CABLE SECCION 6 MM2 6 18 21,78 
     CAB1610 10  M CABLE SECCION 10 MM2 12 120 145,2 
      GUI014 380 M GUIAS MONTAJE PLACAS 5 1900 2299 
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     PERF104 310 PERFILES PLACAS FOTOVOLTAICAS 1 310 375,1 
     TOR104 310 TORNILLOS 0,25 77,5 93,775 
  ACCESORIOS NO CATALOGADOS  500 605 
  HACER ZANJA MAQUINA EXCAVADORA DE 50 CM 
DE ANCHO, 60 FONDO Y 4 M DE LARGO 
1 1000 1210 
  TUBO PVC 4 METROS TUBO PVC INVERSOR A CONTADORES EN ACERA 10 40 48,4 
  HORMIGON         0,4  M3  HORMIGON PARA TAPAR ZANJA 100 40 48,4 
TAPAR CON GRAVA         0,8  M3 RECUBRIR TUBO PVC CON GRAVA HASTA -0,20 
CM 
20 16 13,36 
 120 HORAS TRABAJADAS 30 3600 4356 
               TOTAL                                47539,135 € 
 
 
En el presupuesto solo se ha tenido en cuenta el material y mano de obra, faltan licencias, permisos, trabajo técnico, etc.
 
 
 
 
 
 
    
 
     ANEXOS Y CALCULOS 
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CALCULOS QUE SE HAN SEGUIDO EN ESTE PROYECTO 
 
 
Pasar MJ/día a Kw 
 
9,37 MJ/m2. día *  10 6  J/1 MJ * 1 w.s/1 J * 1 h/3600 s* 1Kw/1000 w * 1 día/ 24 h * 124,64 m2 = 13,5159  kw 
 
 
Pasar Kcal/⁰C.m2.h  a kw 
 
0,4  Kcal/⁰C.m2.h * 654,53 m2/1 kcal * 1000 cal/1 cal * 4,18 J/1 J* 1 w.s/3600s *1 h/1000w * 1 kw  *17⁰C= 5,1678779  kw 
 
 
Si multiplicamos  kw*h  tendremos  kwh 
 
 
Calcular Kcal para calentar 1 litro de agua de 10⁰C  a  20⁰C  
 
Q = 1000 g * 1  cal/g.⁰C * (20-10)⁰C = 10000 cal = 10 Kcal 
 
 
10 Kcal * 1000cal/1 Kcal * 4,18 J/1  cal* 1 w.s/1 J* 1kw/1000 w * 1h/3600 s = 0,011611 kwh
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